
Besöksadress: Dampic System AB, Ringtrastvägen 1,  591 24 Motala  Tel 0141-520 85

Postadress: Moa Martinsons gata 2b, 603 78 Norrköping, www.dampic.se
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Följande kontroller och åtgärder utförs vid periodisk service: 

 − Okulärbesiktning, ut- och invändigt.

 − Kontrollera att intags- respektive utloppsarea är fri för luften att passera.

 − Kontrollera så att inga detaljer lossnat.

 − Kontrollera så att backspjäll stänger vid uteblivet luftflöde.

 − Kontrollera så att inget vattenläckage förekommer.

 − Rengör takhuven ifall behov föreligger.

Vid eventuella frågor angående underhåll kontakta gärna oss.
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